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Pniewskie Przedsi¢biorstwo
Komunalne Sp. z o.0.

ul. Wspélna 6

62-045 Pniewy

Pafstwowy  Powiatowy Inspektor Sanitany w  Szamotulach przekazuje
w zalaczeniu sprawozdanie z badan nr N/1299/2017 i N/1300/2017 wody pobranej do badan
laboratoryjnych w dniu 23.05.2017 r. z wodociagu publicznego Pniewy.

W zakresie parametrow przebadanych w probee jakosé wody spelnia wymagania
okreslone w zalgcznikach Nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada
2015 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2015.1989).

Zalacznik:
1. Sprawozdanie z badan nr N/1299/2017 z dnia 26.05.2017 r.

2. Sprawozdanie z badan nr N/1300/2017 z dnia 26.05.2017 r.
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DZIAL LABORATORYJNY
LABORATORIUM BADANIA WODY 1 GLEBY

Wojewddzkie) Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61 — 705 Poznan
tel. 61 8544-826, 61 8§544-829 fax. 61 8544-827 e-mail: Ibwig@wssepoznan.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N /1299/2017

Nazwa i adres zleceniodawcy: Powiatowa Stacja Sanitarne — Epidemiologiczna Szamotuty

Prébka pobrana i dostarczona przez: PSSE Szamotuty Nr rejestru probki: N /1299/2017
Identyfikacja metody pobierania probki: PTW-HK-01 z dnia 22.03.2013r. Data pobrania: 23.05.2017r.
Rodzaj probki: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi Data dostarczenia: 23.05.2017 r.
Miejsce pobrania: wodociag publiczny - Pniewy Data zakoficzenia analiz: 24.05.2017 r.
- SUW - kran poboru wody uzdatnionej Stan probki: dobry
Niepewnoié
Lp. Parametr Wegts hator ey Jednostia | Wynik | mivemiens
) przedziatu
wyniku”
I |Metos¢ PN-EN ISO 7027: 2003 way |NTU <0,2 :
2 |Barwa PN-EN ISO 7887: 2012 metoda D Q|mg/ Pt 3 -
3 | Zapach EE-T-E@?!l xiscg).Gl zdnia 25.07.2011 r. - RDRAY -
4 |pH PN-EN ISO 10523: 2012 Q = 7.4 -
5 | Przewodnosé (w 25°C) PN-EN 27888: 1999 Q|uS/cm 698 -
6 | Amonowy jon PN-ISO 7150-1: 2002 Qmg/]l <0,1 -
7 | Bakterie grupy CE- PN-EN ISO 9308-1: 2014 -12 Q|jtk /100 ml 0
8 | Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1: 2014 -12 Q|jtk /100 ml 0 -

WZA - norma w zakresie akredytacji AB 438, a wycofana przez PKN z zastapieniem. Aktualne wydanie normy zgloszone do akredytacji.

" Metody badawcze stosowane w badaniach spelniajq wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia = dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez lud=i (Dz. U. 2015 r. poz. 1989)

Y Niepewnosci wynikdw fizykochemicznych/granice preedziatu wynikéw mikrobiologicznych sq podawane dia metod akredytowanych i gdy wynik + niepewnosé
obejmuje wartos¢é NDS-u i wyrazona Jest niepewnosciq rozszerzonq obliczonq dia metody badawczej dla przed=ziatu ufnosci 93% 1 k=2. Nrepew:osc swigzana =
pobieraniem probek jest skiadnikiem budzetu niepewnosci, jezeli probki pobrana sg {rﬂbkobrorcow LB-WG. | s .

LARORA DOY | B ERY
A LEE
26.05.2017 . Botc. K% Cpihio-
...................................................... [vy -..-v-v{iy\'-}ll Ll‘ g e (, iyt J T
Data sporzadzenia sprawozdania Podpls osoby aulory/UJ acej W Podpis osoby auloryzuncel W

zakresie badan mikrobiologicznych zakresie badan fizykochemicznych

- koniec sprawozdania -

Gl

o2 ef_’ ,.4’9}.»

A

Wyniki odnosza si¢ wylacznie do badanej probki i dnia jej pobrania. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Dzialu Laboratoryinego WSSE w Poznaniu, nic moze
by¢ kopiowane we fragmentach. Reklamacje mozna skladac pisemnie w ciagu 14 dni od daty potwierdzenia otrzymania sprawozdania
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za pobieranie i transport probek dostarczanych do Laboratorium przez Zleceniodawcow

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 438. Metody badaweze objete zakresem akredytacji oznakowano symbolem Q.
Sprawozdanic z badan zawiera wyniki badan wykonane metodami akredytowanym i nicakredytowanymi.
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Wojewodzkiej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61~ 705 Poznan
e-mail: lbwig@wssepoznan. pl

tel. 61 8544-826 , 61 8544-829

fax. 61 83544-827

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N /1300/2017

Nazwa i adres zleceniodawcy: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna Szamotuly

Nr rejestru problki: N /1300/2017

Prébka pobrana i dostarczona przez: PSSE Szamotuly

Identyfikacja metody pobierania probki: PTW-HK-01 z dnia 22.03.2013r.

Rodzaj prébki: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Miejsce pobrania: wodociag publiczny - Pniewy

- sieé¢- Sklep Spozywczy, Koninek [8/1

Data pobrania: 23.05.2017r.
Data dostarczenia: 23.05.2017 r.

Data zakonczenia analiz: 24.05.2017 r,

Stan prébki: dobry

/zaplecze/
Niepeu_rno.éc’
Lp. Parametr ldenl:gf::ztcoz;jrgetody Jednostka Wynik bac[lji{%lzg]:i:ica
wyniku®
1 | Metnos¢ PN-EN ISO 7027: 2003 wzQA‘ NTU 0,39 -
2 |Barwa PN-EN [SO 7887: 2012 metoda D Q|mg/1Pt 1 -
3 |Zapach T;T-ifi: 532.61 z dnia 25.07.2011 1. - pheeptowalny ¥
4 |pH PN-EN ISO 10523: 2012 Q - 7.3 -
5 | Przewodnos$é (w 25°C) PN-EN 27888: 1999 Q|uS/cm 645 -
6 |Amonowy jon PN-ISO 7150-1: 2002 Q|mg/I <0,1 -
7 | Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-1: 2014 -12 Q|jtk / 100 ml 0 -
8 | Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1: 2014 -12 Q|jtk / 100 ml 0 -

WZA - norma w zakresie akredytacji AB 438, a wycofana przez PKN z zastapieniem Aktualne wydanie normy zgioszone do akredytacji.

" Metody badawcze stosowane w badaniach spelniajq wymagania okreslone w Rozporzqd=eniu Ministra Zdrowia = dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie Jakosci
wody przecnaczonej do spozyeia przez ludzi (Dz. U. 2015 r. poz. 1989)

¥ Niepewnosci wynikdw fizykochemicznych/granice preedziafu wynikéw mikrobiologic.

obejmuje wartos¢ NDS-u i wyrazona jest nigpewnosciq rozszerzong obliczong dla met

pobieraniem probek jest skiadnikiem budzetu niepewnoici, jezeli probki pobrane sqp:
s AESL B2

Data sporzadzenia sprawozdania

26.05.2017 r.
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zakresie badan mikrobiologicznych

- koniec sprawozdania -
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Podfms

=nych sq podawane dla metod akredytowanych i gdy wynik + niepewnos¢
ody badawczej dla przed=iafu ufnosci 95% i k=2. Niepewnos¢ zwiqzana =
¥zbz probkobiorcow LB-WG. Pt o Ve

zakresie badan fizykochemicznych

el 3 Birge:d

2. OE o L7 Py

Wyniki odnosza si¢ wylacznie do b
byé kopiowane we fragmentach. Reklamacje mozna sklad
Laboratorium nie panosi odpowiedzialnosci za pobieranie 1 transport pro

Laboratorium badawcze akredytowane przez

Crawnadanie 7 hadan 7awiera wvniki hadan wvkonane metodami akredvtowanymy nieakredytowanymi

PCA, Nr AB 438. Metody badaweze objete zakresem akredytacji oznakowano symbolem Q,

adanej probki i dnia jej pobrania. Sprawozdanie 7 badan bez pisemnej zgody Dziatu Laboratoryjnego WSSE w Poznaniu, nic moze
a¢ pisemnie w ciagu 14 dni od daty potwierdzenia otrzymania sprawozdania
bek dostarczanych do Laboratorium przez Zleceniodawceow.



