ZBIORNIK NR 2

plyta stropowa wraz z zebrami:

- zabezpieczenie zbrojenia,
- odtworzenie otuliny betonowej,

odpornosci na korozje lugujgcs - gr. 15mm
$ciany oraz stup powyzej zwierciadla wody:

ie warstwy

wykonanie warstwy minerainej lub o podwyzszonej

- usuniecie warstw zywicy oraz maty z wiokna szklanego,

- wyl © podwy
odpornosci na korozje tugujaca - gr. 15mm

'
tawa fundamentowa:

rstw zywicy oraz maty z widkna szklanego,

anie warstwy mineralnej - gr. 10mm

slup oraz stopa stupa:
- czyszczenie powierzchni
- wykonanie warstwy mineralnej - gr.10 mm
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dno zbiornika:

- usunigcie zywicy,

- wykonanie warstwy mineralnej - gr.15 mm
- opcjonalnie: wykonanie wylewki betonowej
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Biuro Inzynierskie dr inz. Tomasz Abel
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