Pniewskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0.

45 ul. Wspélna 6; 62 — 045 Pniew
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ppk-pniewy.pl

Pniewy, dnia 22 czerwca 2022 r.

Nr postepowania: 16/DWT/2022

Wykonawcy bioracy udzial w postepowaniu pn.:
.Remont Zzelbetowych zbiornikéw na wode pitna,
przeznaczona do spozycia - szt. 2"

W dniu 21 czerwca 2022 r., wptynety pytania:

1. Dotyczy przedmiaru na zbiornik nr 1 i 2 - prosze o sprecyzowanie poz.
26 - zbiornik nr 1 i poz. 26 zbiornik nr 2 - obmiar 1 m2 czy obmiar jest prawidtowy ?

Odpowiedz:
Obmiar dla pozycji 26 (zbiornik 1 i 2) jest prawidtowy.

2. Dotyczy przedmiaru na zbiorniku nr 1 i 2 - pozycja nr 14 - Reczna reprofilacja
ubytkdw w konstrukcjach Zzelbetowych na powierzchniach poziomych zaprawag
cementowo- polimerowa cz.ll - analogia - wykonanie wyoblenia na potgczeniu $ciany
z odsadzkg tawy fundamentowej - sprecyzowana w dm3 czy obmiar jest prawidtowy.

Odpowiedz:
Obmiar dla pozycji 21 (zbiornik 1) i 19 (Zbiornik 2) jest prawidtowy. Obmiar dla pozycji 14
(zbiornik 1 i 2) jest prawidtowy.

3. Brak w kosztorysach ofertowych zagadnien zwigzanych z naprawa
ogdinobudowlanych uszkodzen wymienionych na fotografiach 14, 15, 16 i 17
(zbiornik nr 1 pewnie analogiczne zbiornik nr 2) - czy zakres jest po za zakresem
przetargu jesli nie prosze o uzupetnienie przedmiaréw o omawiany zakres.

Odpowiedz:
Roboty ogélnobudowlane nie zostaty uwzglednione w przedmiarach robét. Objete one
zostang osobnym zleceniem, po ustaleniu zakresu robét z Inwestorem.

4. Brak w przedmiarach - wymiana konstrukcji wtazu na konstrukcje ze stali nierdzewne;
- proszg o informacje czy zakres jest po za ofertg jesli nie prosze o uzupetnienie
przedmiarow.

Odpowiedz:
Roboty ogdlnobudowlane nie zostaty uwzglednione w przedmiarach robét. Objete one
zostang osobnym zleceniem, po ustaleniu zakresu rob6t z Inwestorem.

5. Brak w przedmiarach - dokfadne oczyszczenie zeliwnych rur i ich pokrycie lakierem
epoksydowym ... zg. z ekspertyzg czy zakres jest po za zakresem oferty jesli nie
prosze o uzupetnienie przedmiarow.



Odpowiedz:

Roboty ogdlnobudowlane nie zostaty uwzglednione w przedmiarach robot.
W miedzyczasie, istniejgce zeliwne rury zostaty wymienione na rury PE. Nie ma potrzeby
wykonywania ich konserwagiji.



