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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N/1855/2023/LB-WiPF/PCH/

*Nazwa i adres zleceniodawcy: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna Szamotuty

*Cel / przyczyna badan: monitoring przegladowy

*Prébka pobrana / dostarczona przez: probkobiorce PSSE Szamotuty
*Identyfikacja metody pobierania probki: PTW-HK-01 z dnia 22.03.2013r.

Przedmiot badan (rodzaj prébki): woda do spozycia przez ludzi

*QOpis probki / oznakowanie: woda przeznaczona do spozycia / -

*Miejsce pobrania: wodociagg publiczny - Pniewy

sie¢ - Osrodek Zdrowia "Postep" - kran, zlew

Data rozpoczecia badan fizykochemicznych: 18.07.2023 r.

Nr rejestru probki: N/1855/2023
*Data pobrania proébki: 18.07.2023 r.

Data przyjecia prébki: 18.07.2023 r.

Stan probki: dobry

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 438. Metody badawcze objete zakresem akredytacji oznakowano symbolem A.
Sprawozdanie z badarn zawiera wyniki badan wykonane metodami akredytowanymi i nieakredytowanymi.

Data zakonczenia badan fizykochemicznych: 21.07.2023r.

WYNIKI BADAN

Wynik/
Identyfikator metody Informacja | Niepewnosé Wartos¢
. A k )
Lp. Parametr badawczej ¥ o rezultacie | padania ¥ P epuazoraine) Jednostka
badania ?
akceptowalna przez
kopsumeptéw ibez
1 |Metnosé PN-EN ISO 7027-1: 2016-09 al 021 - eprawidlowseh | NTU
zakres wartosci d
1,0 Nr'tI'U °
akceptowalna przez
konsumentow i bez
PN-EN ISO 7887: 2012 <5 5+£1 nieprawidfowych
2 |Barwa +Ap1:2015-06 metoda D Al @ ) zmian;zaecany | MY /1Pt
zakres warto$ci do
15mg/1
PN-EN 1622: 2006 <2 oy o
) onsumentow i bez
3 |Zapach + 1B-09-A-040 wyd. 2 z dnia 20.04.2009 1. akceptowalny ) nieprawidiowych TON
PN-EN 1622: 2006 o e
) onsumentow i bez
4 |Smak + 1B-11-A-046 wyd. 1 z dnia 25.07.2011 1. akceptowalny - reprawidloryh -
pH
5 PN-EN ISO 10523: 2012 A 7,4 - 6,5-9,5 -
Temperatura pomiaru 18,9 °C
Przewodno$¢ elektryczna
wilasciwa (w 25°C)
6 | Temperatura pomiaru 20,8°c | PN-EN 27888: 1099 Al 582 - 2500 us/cm
Korekta za pomoca urzadzenia do
kompensacji wptywu temperatury
7 | Zelazo PN-ISO 6332: 2001+Ap1:2016-06  A| < (53(;’0 5042;; 7.7 200 g/l
8 Mangan PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 A 12 - 50 pe /1
9 | Amonowy jon PN-ISO 7150-1: 2002 Al < %3(;60 0’060(;)0"”0 0,50 mg/1
PN-EN ISO 10304-1: 2009 <0,030 |0,030+0,005
10 |Azotyny +AC2012 A ®) ) 0,50 mg /|
PN-EN ISO 10304-1: 2009 <5,0 50+0,7
11 |Azotany +AC2012 A ®) ©) 50 mg /|
. PN-EN ISO 10304-1: 2009
12 |Fluorki +AC2012 A 0,21 - 1,5 mg /|
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N/1855/2023/LB-WiPF/PCH/

Wynik/
Identyfikator metody Informacja | Niepewnosé Wartos¢
Lp. Parametr . f wyniku parametryczna ¥ | Jednostka
P badawczej ¥ obredzult_aczl)e badania ¥ (dopuszczalna)
adania
13 |Chlorki fﬁg;&%o 10304-1: 2009 Al 210 - 250 mg /|
14 | siarczany :I:l\—CEIZNOIlSZO 10304-1: 2009 AR ] 250 /|
15 | Twardosé(cacos) PN-1SO 6059:1999 Al 286 - 60-500 mg /1
16 | Utlenialno¢ wwmnos PN-EN 1SO 8467: 2001 Al 217 - 5,0 mg /|
17 |ssd g’figﬁ;ﬁl wyd. 3z dnia Al 7,29 ; 200 mg /1
o PB-09-A-464
5)
18 | Cyjanki wyd. 2 7 dnia 08.02.2018 1. <15 15+3 50 neg/l
19 |Bor PN-EN 1SO 17294-2; 2016-11 Al 0012 . 1,0 mg /|
20 |Glin PN-EN 1SO 17294-2; 2016-11 N (15(;'0 10’(2;; 1,1 200 ug/1
21 |Chrom PN-EN 1SO 17294-2; 2016-11 A <(é50 1’0(30»1 50 ug /1
22 |Nikiel PN-EN 1SO 17294-2; 2016-11 A <(é50 1’0(3)0’1 20 ug/1
23 |Miedz PN-EN 1SO 17294-2: 2016-11 Al < (géglo 07010(;)09002 2,0 mg /1
24 | Arsen PN-EN ISO 17294-2; 2016-11 A <(é50 1’0(30»1 10 ug/1
25 | Selen PN-EN 1SO 17294-2; 2016-11 A <(é50 1’0(3)0’1 10 g/l
26 | Srebro PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 A < ODUIO (RO 0010 mg /|
27 |Kadm PN-EN 1SO 17294-2: 2016-11 Al < ?é)lo 0»10(30’01 5,0 g/l
28 | Antymon PN-EN 1SO 17294-2: 2016-11 Al < ?E;)lo 0’10(30’01 5,0 ug /1
29 |Otow PN-EN ISO 17294-2: 2016-11 A <(é50 1’0(30»1 10 ug /1
30 |Reet PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 Al < ?B,)zo 0»20(3)0’03 1,0 g/l

* - dane dostarczone przez Klienta

1)

2

)

4

g &

Metody badawcze stosowane w badaniach speiniajg wymagania okreslone w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do

spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jezeli wynik badania ilosciowego otrzymany przez Laboratorium Badania Wody i Pomiaréw Fizycznych lub Laboratorium Aparatury Specjalnej Dzialu Laboratoryjnego WSSE
w Poznaniu nie zawiera si¢ w zakresie pomiarowym akredytowanej metody (potwierdzonej akredytacjg PCA nr AB 438), wtedy laboratorium w sprawozdaniu z badar przedstawia

informacje o uzyskanym rezultacie badania w postaci:
< wartosci dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody / jednostka
> wartosci gornej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody / jednostka

wraz z informacjq o wartosci niepewnosci rozszerzonej odpowiednio dla dolnej granicy zakresu pomiarowego lub gornej granicy zakresu pomiarowego.
Dla badan fizykochemicznych, dla informacji o rezultacie badania podanych na sprawozdaniu w formie ,,<” lub ,,>" Laboratorium identyfikuje do czego znak ten si¢ odnosi:

(A) < ponizej dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody,
(B) < ponizej granicy oznaczalnosci akredytowanej metody (LOQ);
(C) > powyzej gornej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.

Niepewnosci wynikow fizykochemicznych sq podawane gdy wynik + niepewnos¢ obejmuje wartos¢é NDS-u i wyrazona jest niepewnosciq rozszerzonq obliczong dla metody badawczej
przy prawdopodobieristwie rozszerzenia 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2. NiepewnoS$¢ zwiqzana z pobieraniem probek jest sktadnikiem budzetu niepewnosci, jezeli probki

pobrane sq przez probkobiorcéw LB-WiPF.

(D) - dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz z niepewnosciq rozszerzonq dla tej wartosci;
(E) - gdrna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz z niepewnoscig rozszerzonq dla tej wartosci.
Okreslono w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Informacje o rezultacie badania przedstawiono wraz z niepewnosciq rozszerzong dla dolnej granicy zakresu pomiarowego metody (granicy oznaczalosci — LOQ).

W niniejszym sprawozdaniu wyniki badan / informacje o rezultacie badan dotycza wylacznie badanych / pobranych probek. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Dziatu
Laboratoryjnego WSSE w Poznaniu, nie moze by¢ kopiowane we fragmentach. Istnieje mozliwo$¢ skladania skarg i reklamacji na dziatalno$¢ laboratoryjna, w tym sprawozdania z badan.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje, pobieranie i transport probek dostarczanych do Laboratorium przez Klientow. Niewlasciwe pobranie i/lub transport probek do
laboratorium, jak i przekazanie przez Klientow blednych lub nieprawdziwych informacji dotyczacych probek (takich jak: data, godzina, metoda pobierania probek, rodzaj, opis, oznakowanie
oraz miejsce pobrania probek) moze mie¢ wptyw na wazno$¢ wynikow. W przypadku probek dostarczonych przez Klientow wyniki odnosza si¢ do otrzymanej probki.




strona3 /3
DZIAL. LABORATORYJNY
Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznan

LABORATORIUM BADANIA WODY | POMIAROW FIZYCZNYCH
ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznan
tel.: 61 8544-826, 61 8544-829 e-mail: Ibwipf.wssepoznan@sanepid.gov.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N/1855/2023/LB-WiPF/PCH/

- koniec sprawozdania —

Niniejszy wydruk jest informacjg o Sprawozdaniu z badan. Sprawozdanie zostato sporzadzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

24.07.2023 r. 26.07.2023 r. dr n. chem. Beata Krzyzynska
...................................................................................................... Kierownik Pracowni Chemicznej
Data sporzadzenia sprawozdania Data autoryzacji sprawozdania Laboratorium Badania Wody
Autoryzowat: i Pomiarow Fizycznych

Imig, nazwisko, stanowisko

Signature Not Verifiegr
Dokument podpisany przizfgeata Krzyzynska;
WSSE w Poznaniu

Data: 2023.07.26 09:57:20ICEST
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