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POLSKIE CENTRUM DZIAL LABORATORYJNY
AR Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznan
% LABORATORIUM BADANIA WODY I POMIAROW FIZYCZNYCH
ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznan
BADANIA tel.: 61 8544-826, 61 8544-829 e-mail: Ibwipf.wssepoznan@sanepid.gov.pl

—
AB 438

SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N/2288/2023/LB-WiPF/PM/

*Nazwa i adres zleceniodawcy: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna Szamotuly

*Cel / przyczyna badain: monitoring kontrolny

*Probka pobrana / dostarczona przez: probkobiorcg PSSE Szamotuly Nr rejestru prébki: N/2288/2023
*Identyfikacja metody pobierania prébki: PTW-HK-01 z dnia 22.03.2013r. *Data pobrania prébki: 12.09.2023 r.

Przedmiot badan (redzaj prébki): woda do spozycia przez ludzi Data przyjecia prébki: 12.09.2023 r,
*Opis prébki / oznakowanie: woda przeznaczona do spozycia / 188/HK/23/8 Stan prébki: dobry

*Miejsce pobrania: wodocigg publiczny - Nojewo
Stacja Uzdatniania Wody Nojewo - hala pomp,
Nojewo 10A, 62-045 Pniewy
Data rozpoczecia badai mikrobiologicznych: 12.09.2023 r. Data zakonczenia badan mikrobiologicznych: 15.09.2023 r.

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 438. Metody badawcze objgte zakresem akredytacji oznakowano symbolem A.

WYNIKI BADAN

Niepewnos¢ Wartosé
Identyfikator metody oszp:::i::::mi DATAMCEEYCRNY
Lp. Parametr : Wynik A » Jednostka
P badawczej H 4 g:::;:;: (dopuszczalna)
wyniku 2
Ogolna liczba mikroorganizméw 3 v DER .
1 w 22 °C+2° po 72h PN-EN ISO 6222: 2004 A 3 - mt‘pr;:filad:t::m‘h jtk/ 1 ml
2 | Bakterie grupy coli ﬁfgﬁ%‘?”s"‘ 201512 A 0 3 0 jtk / 100 ml
3 | Escherichia coli E:f%llgg.j?’og-lz e 0 0 = 0 Jtk / 100 ml
4 | Enterokoki PN-EN ISO 7899-2: 2004 A 0 - 0 jtk / 100 ml

* . dane dostarczone przez Klienta
jtk - jednostka tworzaca kolonig

1 Metody badawcze stosowane w badaniach spelniajg wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. = 2017 r. poz. 2294).

2 Przedstawiona niepewnosé rozszerzona pomiaru dla wynikow badar mikrobiologicznych zostala oszacowana zgodnie = wyvtycznymi PN-EN ISO 19036:2020-04 metodq lgczenia
sktadowych i opiera sig nu niepewnosci standardowej zloionej pomnozonej przez wspolczvnnik rozszerzenia k=2 przy prawdopodobienstwie rozszerzenia 95%. Dia wynikow
wyrazanych jako .. 0", ,.nie wykryto”, < x". ., >x" (gdzie x-dolna/gérna granica zliczania kolonii z plytki, filtra membranowego lub doina fgorna granica zakresu roboczego metody
NPL (odczytana z tablic) oraz dla wynikéw badaii jakosciowych niepewnosci nie podaje sig. Niepewnos¢ zwigzana z pobieraniem prébek jest skladnikiem budetu niepewnosci, jezeli
Pprobki pobrane sq przez probkobiorcéw LB-WiPF.

¥ Okreslono w Rozporzqdzenin Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wady przeznaczonej do spozycia preez lud=i (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

¥ Zaleca sig, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczala:

- 100 jtk/I ml w wadzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,
= 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.

W niniejszym sprawozdaniu wyniki badah / informacje o rezultacie badan dotycza wylacznie badanych / pobranych prébek. Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Dziahi
Laboratoryjnego WSSE w Poznaniu, nie moze by¢ kopiowane we fragmentach. Isinieje mozliwosé skladania skarg i reklamacji na dzialalno$¢ laboratoryjna, w tym sprawozdania z badan.
Laboratorium nic ponosi odpowiedzialnosci za informacje, pobicranie i transport prabek dostarczanych do Laboratorium przez Klientéw. Niewlaéciwe pobranie Vlub transport probek do
laboratorium, jak i przekazanic przez Klientow blgdnych lub nicprawdziwych informacji dotyczacych prébek (takich jak: data, godzina, metoda pobicrania probek, rodzaj, opis, oznakowanie
oraz miejsce pobrania probek) moze mie¢ wplyw na waznosé wynikéw. W przypadku prébek dostarczonych przez Klientow wyniki odnoszg si¢ do otrzymanej prabki,

- koniec sprawozdania —

Niniejszy wydruk jest informacjg o Sprawozdaniu z badari. Sprawozdanie zostalo sporzadzone w postaci elektron icznej i podpisane kwalifikowanym podpisem

elektronicznym.
21.09.2023 . 22.09.2023 r. mgr Elzbieta Chrzanowska
............................................... Kierownik Pracowni Mikrobiologii
Data sporzadzenia sprawozdania Data autoryzacji sprawozdania Laboratorium Badania Wody
Autoryzowal: i Pomiaréw Fizycznych
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