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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N/2289/2023/LB-WiPF/PCH/

*Nazwa i adres zleceniodawcy: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna Szamotuty

*Cel / przyczyna badan: monitoring kontrolny

*Prébka pobrana / dostarczona przez: probkobiorcg PSSE Szamotuty
*Identyfikacja metody pobierania prébki: PTW-HK-01 z dnia 22.03.2013r.

Przedmiot badan (rodzaj prébki): woda do spozycia przez ludzi

*Opis prébki / oznakowanie: woda przeznaczona do spozycia / 189/HK/23/9

*Miejsce pobrania: wodociag publiczny - Nojewo

Zaklad Drzewny Nojewo - kran pomieszczenie socjalne,

Nojewo 65, 62-045 Pniewy

Data rozpocze¢cia badan fizykochemicznych: 12.09.2023 r.

Nr rejestru prébki: N/2289/2023
*Data pobrania prébki: 12.09.2023 r.

Data przyjecia probki: 12.09.2023 r.
Stan prébki: dobry

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 438. Metody badawcze objete zakresem akredytacji oznakowano symbolem A.
Sprawozdanie z badaii zawiera wyniki badar wykonane metodami akredvtowanvmi i nieakredvtowanymi.

Data zakonczenia badan fizykochemicznych: 15.09.2023 r.
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* - dane dostarczone przez Klienta

' Metody badawcze stosowane w bad
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'

spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. po=. 2294).
Jezeli wynik badania ilosciowego otrzvimany przez Laboratorium Badania Wody i Pomiaréw Fizyeznych lub Laboratorium Aparatury Specjalnej Dzialu Laboratoryjnego WSSE
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ia okreslone w Rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do

w Poznaniu nie zawiera sig w zakresie pomiarowvm akredviowanej metody (potwierdzonej akredviacig PCA ni AB 438), wiedy laboratorium w sprawozdaniv z badaii przedstawia

informacje o uzyskanym rezuliacie badania w postaci:

< warlosci dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody / jednostka

> wartesci gornej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody / jednostka

wraz z informacjy o wartosci niepewnosci rozszerzonej odpowiednio dla dolnej granicy zakresu pomiarewego lub gornef granicy zakresu pomiarowego.

Dla badai fizvkochemicznych, dla informacji o rezultacie badania podanych na sprawozdaniu w formie ., <" lub ,>" Laboratorium identyfikuje do czego znak ten si¢ odnosi:

(A} < poniZej dolnej granicy zakresu pomiarewego akredytowanej metody;

(B) < ponizej granicy oznaczalnosci akredviowanej metody (LOQ);

(C) > powyiej gérnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.
3 Niepewnosci wynikow fizykochemicznych sq podawane gdy wynik + niepewnosé obejmuje wartosé NDS-u i wyraZona jest niepewnosciq rozszerzonq obliczonq dla metody badawczej

przy prawdopodobieristwie rozszeizenia 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2. Niepewnos¢ zwigzana = pobieraniem probek jest skladnikiem budzetu niepewnasci, jezeli probki

pobrane sq przez prébkobiorcow LB-WiPF.

(D) - dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz z niepewnoscig rozszerzong dia tej wartosci;
(E) - gorna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz z niepewnoscig rozszerzong dla tej wartosci,
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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr N/2289/2023/LB-WiPF/PCH/

%I Okreslono w Rozporzgdzenin Ministra Zdvowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawic jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U, z 2017 r. poz. 2294).

W ninicjszym sprawozdaniu wyniki badah / informacjc o rezultacie badan dotyczg wylacznie badanych / pobranych probek. Sprawozdanic z badan bez pisemnej zgody Dzialu
Laboratoryjnego WSSE w Poznaniu, nie moze by¢ kopiowane we fragmentach. Isnieje mozliwosé skladania skarg i reklamacji na dzialalnoéé laboratoryjna, w tym sprawozdania z badan.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje, pobieranie i transport probek dostarczanych do Laboratorium przez Klientéw. Niewlasciwe pobranie i/lub transport probek do
laboratorium, jak i przekazanie przez Klientow blgdnych lub nieprawdziwych informacji dotyczacych probek (takich jak: data, godzina, metoda pobierania probek, rodzaj, opis, oznakowanie
oraz micjsce pobrania probek) moze micé wplyw na waznosé wynikéw, W przypadku probek dostarczonych przez Klientow wyniki odnoszg si¢ do otrzymancj probki.

- koniec sprawozdania —

Niniejszy wydruk jest informacja o Sprawozdaniu z badan. Sprawozdanie zostalo sporzadzone w postaci elekironicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

21.09.2023 r. 25.09.2023 r. dr n. chem. Beata Krzyzynska
S R R R KO R Kierownik Pracowni Chemicznej
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Autoryzowal: i Pomiaréw Fizycznych

Imig, nazwisko, stanowisko

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez E#a Krzyzynska; WSSE w
Poznaniu
Data: 2023.09.25 08:22:24 GHST



